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Ganlese Ndr. Vandwvaerk Registernr. : 784096
Kundenr . : 03022
Grimsk=zr 13, Ganleose ordrent. : 805997
3660 Stenlese Provent. : 25768113
Att.: Ole Mgller Modt . date: 2008 .,12,211
ANALYSERAPPO RT Sidenr. : Lot
Rekvirent........: Ganlegse Ndr. Vandvark
Grimsker 13, Ganlese, 3660 Stenlose
provested........: Ganlggse Nordre Vandverk Ledningsnet - V20001600/4235001699
Provetype. . oo, ..t Drikkevand - Begrsnset kontrol
Preveudtagning...: =2008.12.11 k1. 12:05
prevetager.......: Miljw@laboratoriet I/S for BEurcfins Milje A/S (CBI)
Kundecoplysninger. :
Analyseperiode...: 2008.12.12 kl. 01:18 - 2008.12.16
Pregvenr. : 25768118
Pregve ID: **Gransevardier RSD
Pregvemazrke: Lundebro 3, bryggers veil. Max. Metoder (%)
Coliforme bakterier 37 °C <1 ant./l100ml i.m. Colilert®
E: ool <l ant./100ml i.m. Colilert®
Kimtal wved 22 °C, GEA 2 Antal/ml 200 DS/EN/ISC 6222
Jern {(Fe) 0.021 mg/l 0.2 SM3120-ICP 15
Oplysninger fra prevetageren:
Prgvens farve farvelgs *YISUEL
Pregvens klarhed klar *VISUEL
Prevens lugt ingen *ORGANCLEP
Pregwvens smag normal *ORGANOLEE
Vandtemperatur da b Gy G DS82250
jeb 7.4 pH 7.0-8.5 DS 287:19748 5
Ledningsevne 64 mS/m >30 0S/EN 27833 5
Eleindhold 6.9 mg/1l > 5 DS/EN 25814 5
Kopli af rapporten er gendt til:
- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning; Radhustorvet 2, 3660 Stenlese
- Sundhedsstyrelsen, Embedslageinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 EKebenhavn NV,
*) Tkke omfattet af akkrediteringen.
kk) Miljeministeriets bekendtgerelse nr. 144% af 11. december 2007
Resultaterne overholder kravverdierne i Miljeministeriets bekendtggrelse nr. 144% af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relatiwv Analvseusikkerhed.
= : mindre end. 1i.p.: ikke pavist.
> : stegrre end. 1.m.: 1kke maleliq.
# : ingen af parametrene er psvist. Kundecenter:
Kontaktperson

Prevningsresultaterne gaelder udelukkende for de(n) undersggte prave(r).
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Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse,




